NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
W h CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

ODDELEK ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA CELJE
Gregor i eva 5, 3000 Celja, T: (03) 42 51 214, E: (03) 42 51 211, E: ce.cma@nizoh.si

Prulakol: P\”1899
Status: Kon ni,Varzq’jn: 1.00
To ke 20

PORO ILO O PRESKUSU

Paiiljntaﬁf NLZOH, COZ, Oddalsk za okolje in zdravje Colja, Enola za vode in fivila, lpav eva 18, 3000 CELJE
Nare nik, Pra ik, Lastni:  KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA a.o.0., Ui Pahorskega batationa 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

Poslano v vednost. pofilatelju

Serajem 10.07.2015 on 10:49, Preiskare ao: 13.07.2015

Naivas savsaiia lssemimays zahteva Vzorce prinesel. Goui nik Blaz

Vzorac: Pitn.—.\ vodaiz omreija

VODOVOD SMARTNO -ZGORNJE PREBUKOVJE, Bistro Grega, Kiopee 19, 3210 SLOVENSKE KONJICE

Pjpav to ilnimizi

Lokacijn:
Ouviemne mesta!
Odvxul: Goli ik Blai

10.07.2015 o5 09:20

St.anje ob previemu, ustrezno

Datum odvzema:

Praiskava! Pitne vode ob ashe preiskave Cotitert +CP

Zahtav.kf Kruorijl za zahtevane parametre so povzeli po pravilniku o pitni vodi {Ur.l. RS, St 19’2004 = Priloga I del A in C)

PARAMETER METODA PREISK, [KRITERIJ REZULTAT ENOTA ZA ETEK
KOLI INA KONEC
Eschorichia Cotiter1 18 100 ninajdenc ni najdenc MPN/100 mi 10.07.2015 12:35
coli Quant-Tray 13.07.2015 10:38
36+2°C
Katitormne Cotitert 18 100 ninajdenc ni najdenc MPN/100 10.07.2015 12:35
baklerije Qunnli‘Tray 13.07.2015 10:38
. 36+2°C
Entorokoxi 1SO 7899-2:2000 100 vt ninajdenc ni najdena CFUM00 v 10.07.2015 12:35
13.07.2015 10:38
Cfaslrldium perfringens ISO14189:2013 100 mi ni najdenc ni najdenc CFU” 00 ml 10.07.201 5 12:35
(s spcrami) ldentiﬁkacﬁa 13.07.2015 10'38
MALDI-TOF
Stsvliaikaishi prizd " C IS0 6222:1999 [ I ni najdenc CFU/r 10.07.201512:35
13.07.2015 10:38
Siavito kotonipri 36 ° C 1S06222:1999 T i 100 ni najdens CFUlrt 10.07.2015 12:35
13.07.2015 10:38

Odgovarna oseba.
Mag. Maja Go!njak

driwvet.med.

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

SIST ENISOAEL 17025
‘ LP-014

Rezuktati preskusa se nanaiaje izkfiu ne na preskuiani vierec

Pore o se brez pisnega pristanka preskusnega Iaboraterja ne sme reproduciratl, razen v celoti in te he sme uporabliati v reklamne namerne.

V Ceyy, 13.07.2015
Sirani T oa 1
VER: 2015.6.18.1




@ NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

W ) ODDELEK ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA CELJE
Gregor i eva 5, 3000 Ca[je, T: {03) 42 51 214, F: (03) 42 51 211, E: ca.cma@nlznh.si

Prolakot.' PV” 900
Stanss: Kon ni,Verxija: 1.00
Te ke: 20

PORO ILO O PRESKUSU

Po;iljatolj: NLZOH, COZ, Oddalak za okolje in zdravje Colja,. Enata za wvode in Zivila, ]pav ava 18, 3000 CELJE
Naro nik, Pra nik, Lastnic: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.c.0., Ur. Ponorskega batationa 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

Poslano v vednost, poiiljatelju

&Drejern: 10.07.2015 ab 10:49, Prel‘kanc do. 13.07.2015
Namen odvzema. Lasehikava zahteva Vzoru:e prinesel. Goli nik Blaz
Vicies Pitna vodaiz omrezja

Oavzer Geti nik Biaz

Dnturn odvzema. 1007.2015 ob 09:40

Slan_ia ob previemu. ustrexho

Lokacija: VODOVOD SMARTNO - ZG. PREBUKOVJE, OMR. MARTIN |

Odvzamno mesto. Pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Preisknvn: Pltnn vode ob asne preiskave Cclllcrl+CP

Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti Pe pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, 3. 19]2004 ~ Prlloga ] del A in C).

PARAMETER METODA PREISK. |KRITERJ REZULTAT ENOTA IA ETEK
KOLI INA KONEC
Esr_—hcri:hfa Com-rJ 8 100 mil ninajdenc ni najdenc MPN” 00 ml 10072015 12!35
coli Quantl'Tray 1307.2015 10'37
36+2°C
Kotitormne Colilen18 100 mu ninajdenc ni najdenc MPN” 00 10.07.2015 12:35
bakterije Quant-Tray 13.07.201510:37
36+2°C
Enterokoki ISO 7899-2:2000 100 v ninajdenc ni hajdenc CFUM00 r 10.07.2015 12:35
13.07.2015 10:37
Crostridium perfringans 1S014189:2013 100 i ninajdenc i najdenc CFUM00 10.07.2015 12:35
(s sporami} laantifikaciia 13.07.2015 10:37
MALDI-TOF
Stevito ketonijpri22 ° C 1S06222:1999 T mi / ni najdenc CFUl 10.07.2015 12:35
13.07.2015 10:37
Stavito ketonijpri 36 ° C 1S06222:1999 T rt 100 ni najdenc CFUlw 10.07.2015 12:35
13.07.2015 10:37

Odgcvorna oseba.
Mag. Maja Gairﬁak

drivet.med.

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLUA
SIST ENISO/IEC 17025

= iy

Roxuitati preskusa sa nanstajo itk ne na preskulant veorec. V Ceyu, 13.07.2015

Pore o se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati; razen v celoti in se hHe sime uporabliati v reklamne hamene, Stean: 1 oa 1

VER: 2015.6.18.1




