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= NACIONALNI LABORATORLJ ZA R o ivon Srvemos
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA - izvedba meritev in analiz pitne
vode

Eviden¢na oznaka: 2300-23/18010-23/113216

Naro¢nik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE
STORITVED.O.O.
ULICA POHORSKEGA BATALJONA 12

2310 Slovenska Bistrica
Narocilo: Pogodba st. 6/2023, zdne 18.01.2023
Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Celje
Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaz Goli¢nik, mag. san. inz.

Maribor, 02.11.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:
Blaz Goli¢nik, mag. san. inz.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 1/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poro€ila: 1.5



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORLJ ZA

Evidencéna oznaka: 2300-23/18010-23/113216

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Gostilna Juri¢

Stevilka vzorca: 23/113216

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naroénik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE
STORITVED.O.O., ULICAPOHORSKEGA BATALJONA 12, 2310 Slovenska Bistrica

Vzorec odvzel: Ines Perci¢, NLZOH OPKV

Cas odvzema: 24.10.2023 11:10

Mesto odvzema: Vodovod Slovenska Bistrica - Sikole, omr. Gostilna Juri¢, Cre$njevec 36, pipa v togilni
mizi

Vzorec sprejel: Ines Perci¢

Kraj in ¢as sprejema: Celje, 24.10.2023 13:38

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, §t. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je, v okviru opravljenih preskusov, skladen z upostevanimi kriteriji.

Priloge poro¢ila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2300-23/18010-23/113216-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1003-23/18010-23/113216-K
Porocilo o mikrobioloSkem preskuS$anju z evidenéno oznako 4009-23/18010-23/113216-M

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran 2/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si ]
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.5



SLOVENSKA
@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sttt

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenc¢na oznaka: 2300-23/18010-23/113216-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Pitna voda - Gostilna Juri¢

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 23/113216

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA - izvedba meritev in analiz pitne vode

Vodja naloge: Blaz Goli¢nik, mag. san. inz.

Naroénik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE
D.0.0., ULICA POHORSKEGA BATALJONA 12, 2310 Slovenska Bistrica

Narocilo: Pogodba st. 6/2023, zdne 18.01.2023

Predmet vzoréenja: Trenutnivzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

Plan vzoréenja: DN 201534, 24.10.2023

Mesto odvzema: Vodovod Slovenska Bistrica - Sikole, omr. Gostilna Juri¢, Creénjevec 36, pipa v tocilni mizi

Metoda vzoréenja:  SISTISO 5667-5:2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 02.11.2023

Datuminura: 24.10.202311:10 Datuminura: 24.10.2023 13:38

Odvzel: Ines Perc¢i¢, NLZOH OPKV Sprejel: Ines Perci¢

Slika oz. shema mesta odvzema:
omr. Gostilna Juric, Cre$njevec 36, pipa v togilni mizi

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 1/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si . :

* ! ! : ‘ : Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor rora ver

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije e pRe Ui g cppaokiian W)



= NACIONALNI LABORATORLJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenc¢na oznaka: 2300-23/18010-23/113216-T

Rezultati preskusanja

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe 22',‘,';‘,1;’2"
Terenske meritve

Temperatura vode 16.5 °C SIST DIN 38404-4:2000, na 24.10.23
mestu odvzema 24.10.23
pH 7.7 SISTEN SO 10523: 2012, 24.10.23
na mestu odvzema 24.10.23

Meritev opraviljena pri T=17.1 °C
Elektricna prevodnost (20°C) 146 pS/icm SISTEN 27888: 1998, na 24.10.23
mestu odvzema 24.10.23

Meritev opravijena pri T=16.5 °C
Klor-prosti <0.05 mg/L SISTEN ISO 7393-2:2018, 24.10.23
na mestu odvzema 24.10.23
Vonj brez vonja ONORM M 6620: 2012, na 24.10.23
mestu odvzema 24.10.23
Intenziteta vonja / ONORM M 6620: 2012, na 24.10.23
mestu odvzema 24.10.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja naloge:
Blaz Goli¢nik, mag. san. inz.

Elektronsko podpisal namestnik Ines Per¢i¢, mag. san. inZ., mag. posl. ved. ob
03.11.2023 07:00:03

Rezultati se nanasajo na vzoréeni vzorec. Poro€ilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za pitne in kopalne vode Stran: 2/2
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si ; :

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Ver(zirglta;@elalll\élsevegr.oéﬁj(1).;
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije 12 p 9P o



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORLJ ZA

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

Matriks:
Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:
Vodja naloge:

Narocnik:

Narocilo:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzemvzorca
Datum in ura:

Pitna voda - Gostilna Juri¢

Pitna voda
23/113216

SLOVENSKA
AKREDITACLJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati oznageni z # oz. neakreditirano
se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 1003-23/18010-23/113216-K

Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA - izvedba meritev in analiz pitne vode

Blaz Goli¢nik, mag. san. inz.

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE
D.0.0., ULICAPOHORSKEGA BATALJONA 12, 2310 Slovenska Bistrica

Pogodba §t. 6/2023, zdne 18.01.2023

Vodovod Slovenska Bistrica - Sikole, omr. Gostilna Juric, Creénjevec 36, pipa v tocilni mizi

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

24.10.2023 11:10

Sprejemvzorca

Datum in ura:

Datum porocila: 30.10.2023

24.10.2023 13:38

Odvzel: Ines Per¢i¢, NLZOH OPKV Sprejel: Ines Percic
Rezu Itatl preSkusanja # Rezultati oznaCeni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost
5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda -
Kl k
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:ngﬁg:
Splosni parametri
SISTEN ISO 7887:2012 25.10.23
= | ’
Barva (436 nm) <01 m metoda B, CE 251023
pH= 7.7
. 25.10.23
Motnost 0.1 NTU IS0 7027-1: 2016, CE 25 10.23
. . . 25.10.23
Amonij <0.05 mg/L NH, SISTISO 7150-1:1996, CE 251023
. _ SISTENISO 25.10.23
Klorid 56 mg/L O 10304-1:2009/AC:2012,CE  27.10.23
- ) . 25.10.23
Nitrit <0.01 mg/L NO, ISO6777:1984, CE 251023
Prosto
. — . 27.10.23
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.5 mg/L 0, SISTEN ISO 8467:1998 , CE 9710.23
Splosni fizikalno-kemijski parametri
o 26.10.23
Skupna trdota 43 # N ISO 6059, CE 26.10.23
26.10.23
Skupna trdota 0.78 # mmol/L ISO 6059, CE 26.10.23
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naro¢nika.
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Celje Stran: 1/2

Ipavéeva ulica 18, 3000 CELJE; T:03 42 51 200, E:ce.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
verzija predloge porogila: 1.3



= NACIONALNI LABORATORLJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1003-23/18010-23/113216-K

Vodja oddelka:
Lorena Hus, mag. farm., spec. san. kemije

Elektronsko podpisal Lorena Hus, mag. farm., spec. san. kemije ob 30.10.2023 08:08:27

Rezultati se nanaajo na vzor¢eni vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Celje Stran: 2/2
Ipavéeva ulica 18, 3000 CELJE; T:03 42 51 200, E:ce.cka@nlzoh.si . :

‘ e T % - ! b . . Orbita®LIMS ver.: 1.8.10.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge porotila: 1.3

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sttt

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIHVZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4009-23/18010-23/113216-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Pitna voda - Gostilna Juri¢

Matriks: Pitna voda

Stevilka vzorca: 23/113216; Lab. st.: 23/22112

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA - izvedba meritev in analiz pitne vode

Vodja naloge: Blaz Goli¢nik, mag. san. inz.

Narocnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE
D.0.0., ULICAPOHORSKEGA BATALJONA 12, 2310 Slovenska Bistrica

Narocilo: Pogodba &t. 6/2023, z dne 18.01.2023

Mesto odvzema: Vodovod Slovenska Bistrica - Sikole, omr. Gostilna Juri&, Cresnjevec 36, pipa v todilni mizi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum poro¢ila: 28.10.2023

Datuminura: 24.10.202311:10 Datuminura: 24.10.2023 15:16

Odvzel: Ines Perci¢, NLZOH OPKV Prevzel: Breda Zivi¢

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéetzknlaf;tlj“ek
Escherichia coli IS0 9308-1:2014, LJ ni najdeno CFU/00 mL 32182833
Koliformne bakterije S0 9308-1:2014, LJ ni najdeno CFU/M00 mL 22185853
Stevilo kolonijpri 22 °C prﬁﬁaiﬁzglﬁffﬁg?ik U <10 CRUML  Ga 109073
Stevilo kolonij pri 36 °C prieslis/)a%izélﬁggét\?ggﬁ J <10 CFU/mL gﬂggggg
Analitik: Odgovorna oseba:
Elizabeta Zagorc, san. inz. Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inz. ob 28.10.2023 09:19:21

Rezultati se nanasajo na vzoréeni vzorec. Poro€ilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana Stran: 1/1
Grablovi¢eva ulica 44, 1000 Ljubljana; T:01 52 05 726, E:tatjana.rupel@nlzoh.si Orbita®LIMS 18101
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor rofa A

ID za DDV: SI19651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije e preah SN s Hek
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